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Формат А3

Р 1

Монтажный чертеж

117.11.2023

По
з. Наименование Код Кол . Примечание

1 Колодец NE6000 1 Поставляется в
комплекте2 Вводная муфта для заземлителя 53000 1

3 Вводная муфта для проводника 52700 2
4 Пруток 10мм NC1010
5 Вертикальный заземлитель

1

2

5

4

3

1. Место подключения проводника к стержню обмотать входящей в комплект колодца
изоляционной лентой .
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Р 7

Монтажный чертеж
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1По
з. Наименование Код Кол . Примечание

1 Молниеприемник с держателями NL7*** 1
L=1000; 1500;
2000, 3000 мм

1. Возможно подключение прутка Ø8-Ø10, полосы 25х4, 40х4, 40х5 либо 50х5
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