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Формат А3

Проводники системы ОСУП должны иметь следующую величину сечения (согласно п.
1.7.137 ПУЭ ):

· медный провод ≥ 6 мм2 .
· алюминиевый провод ≥ 16 мм2;
· стальной провод ≥ 50 мм2 .
ДСУП выполняется в помещениях с повышенной опасностью поражения электрическим

током (например, в ванных комнатах) и состоит из коробки уравнивания потенциалов (КУП)
и проводников уравнивания потенциалов. К шине КУП при помощи проводников
подключаются проводящие элементы, находящиеся в помещении (в случае ванной комнаты
- трубы, полотенцесушитель, ванна, смесители, система подогреваемого пола и т.п.), а
шина КУП в свою очередь при помощи другого проводника подключатся к ОСУП.

Проводники системы ДСУП должны иметь следующую величину сечения (согласно пп.
1.7.138, 1.7.127 ПУЭ):

· медный провод ≥ 4 мм2  -- без механической защиты и ≥ 2,5 мм2  с при наличии
такой защиты соответственно (п.1.7.138, 1.7.127 ПУЭ );

· алюминиевый провод ≥ 16 мм2;
· провод, соединяющий шины PE и КУП ≥ 6 мм2 .
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