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 Коэффициент использования вертикальных электродов из угловой стали или труб (без учета влияния полосы

связи).

 Расчёт сопротивления горизонтального заземлителя: 

где Кг - поправочный коэффициент, зависящий от климатического района, определяемый по таблице 7.7 из

«Справочника по проектированию электрических сетей и электрооборудования под ред. Ю. Г. Барыбина»

ρ - удельное сопротивление грунта, Ом·м

l - длина горизонтального заземлителя, м

b - ширина полосы, используемой в качестве горизонтального заземлителя, м

t - глубина заложения горизонтального заземлителя, м

             

 Полное сопротивление горизонтального заземлителя:

где Rзг - сопротивление горизонтального заземлителя, Ом

ηг – коэффициент использования горизонтального заземлителя (коэффициент экранирования)

 Полное сопротивление заземляющего устройства:

 Полученное значение меньше нормативного (10 Ом), это означает, что подобранное заземляющее устройство

удовлетворяет требованиям нормативной документации.

План объекта с расстановкой оборудования
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 Спецификация 
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